
N
PE

Ввод силового
электропитания

Шкаф управления клапанами
противодымной защиты

N
PE

N
2
3
4
5

XM

Электропривод
клапана 1
противодымной
защиты

M

S1
S2
S3
S4
S5
S6

1(N)
2
3

<3

<87

Электропитание
220В.
Реверсивного типа.

откр.
закр.

XM
1
N

PE

L
N

PE

Вентилятор противодымной защиты

Схема внешних подключений шкафа управления

противодымной защитой FPS16-M-L03 (лист 1/10)

alfa

L

 2QF1



Шкаф управления клапанами
противодымной защиты

N
6
7
8
9

XM

Электропривод
клапана 2
противодымной
защиты

M

S1
S2
S3
S4
S5
S6

1(N)
2
3

<3

<87

Электропитание
220В.
Реверсивного типа.

откр.
закр.

Схема внешних подключений шкафа управления

противодымной защитой FPS16-M-L03 (лист 2/10)

alfa

N
10
11
12
13

XM

Электропривод
клапана 3
противодымной
защиты

M

S1
S2
S3
S4
S5
S6

1(N)
2
3

<3

<87

Электропитание
220В.
Реверсивного типа.

откр.
закр.



Шкаф управления клапанами
противодымной защиты

N
14
15
16
17

XM

Электропривод
клапана 4
противодымной
защиты

M

S1
S2
S3
S4
S5
S6

1(N)
2
3

<3

<87

Электропитание
220В.
Реверсивного типа.

откр.
закр.

Схема внешних подключений шкафа управления

противодымной защитой FPS16-M-L03 (лист 3/10)

alfa

N
18
19
20
21

XM

Электропривод
клапана 5
противодымной
защиты

M

S1
S2
S3
S4
S5
S6

1(N)
2
3

<3

<87

Электропитание
220В.
Реверсивного типа.

откр.
закр.



Шкаф управления клапанами
противодымной защиты

N
22
23
24
25

XM

Электропривод
клапана 6
противодымной
защиты

M

S1
S2
S3
S4
S5
S6

1(N)
2
3

<3

<87

Электропитание
220В.
Реверсивного типа.

откр.
закр.

Схема внешних подключений шкафа управления

противодымной защитой FPS16-M-L03 (лист 4/10)

alfa

N
26
27
28
29

XM

Электропривод
клапана 7
противодымной
защиты

M

S1
S2
S3
S4
S5
S6

1(N)
2
3

<3

<87

Электропитание
220В.
Реверсивного типа.

откр.
закр.



Шкаф управления клапанами
противодымной защиты

N
30
31
32
33

XM

Электропривод
клапана 8
противодымной
защиты

M

S1
S2
S3
S4
S5
S6

1(N)
2
3

<3

<87

Электропитание
220В.
Реверсивного типа.

откр.
закр.

Схема внешних подключений шкафа управления

противодымной защитой FPS16-M-L03 (лист 5/10)

alfa

N
34
35
36
37

XM

Электропривод
клапана 9
противодымной
защиты

M

S1
S2
S3
S4
S5
S6

1(N)
2
3

<3

<87

Электропитание
220В.
Реверсивного типа.

откр.
закр.



Шкаф управления клапанами
противодымной защиты

N
38
39
40
41

XM

Электропривод
клапана 10
противодымной
защиты

M

S1
S2
S3
S4
S5
S6

1(N)
2
3

<3

<87

Электропитание
220В.
Реверсивного типа.

откр.
закр.

Схема внешних подключений шкафа управления

противодымной защитой FPS16-M-L03 (лист 6/10)

alfa

N
42
43
44
45

XM

Электропривод
клапана 11
противодымной
защиты

M

S1
S2
S3
S4
S5
S6

1(N)
2
3

<3

<87

Электропитание
220В.
Реверсивного типа.

откр.
закр.



Шкаф управления клапанами
противодымной защиты

N
46
47
48
49

XM

Электропривод
клапана 12
противодымной
защиты

M

S1
S2
S3
S4
S5
S6

1(N)
2
3

<3

<87

Электропитание
220В.
Реверсивного типа.

откр.
закр.

Схема внешних подключений шкафа управления

противодымной защитой FPS16-M-L03 (лист 7/10)

alfa

N
50
51
52
53

XM

Электропривод
клапана 13
противодымной
защиты

M

S1
S2
S3
S4
S5
S6

1(N)
2
3

<3

<87

Электропитание
220В.
Реверсивного типа.

откр.
закр.



Шкаф управления клапанами
противодымной защиты

N
54
55
56
57

XM

Электропривод
клапана 14
противодымной
защиты

M

S1
S2
S3
S4
S5
S6

1(N)
2
3

<3

<87

Электропитание
220В.
Реверсивного типа.

откр.
закр.

Схема внешних подключений шкафа управления

противодымной защитой FPS16-M-L03 (лист 8/10)

alfa

N
58
59
60
61

XM

Электропривод
клапана 15
противодымной
защиты

M

S1
S2
S3
S4
S5
S6

1(N)
2
3

<3

<87

Электропитание
220В.
Реверсивного типа.

откр.
закр.



Шкаф управления клапанами
противодымной защиты

N
62
63
64
65

XM

Электропривод
клапана 16
противодымной
защиты

M

S1
S2
S3
S4
S5
S6

1(N)
2
3

<3

<87

Электропитание
220В.
Реверсивного типа.

откр.
закр.

Схема внешних подключений шкафа управления

противодымной защитой FPS16-M-L03 (лист 9/10)

alfa



Схема внешних подключений шкафа управления

противодымной защитой FPS16-M-L03 (лист 10/10)

alfa

2

PE

1

XB
Data-
Data+ Шлейф Modbus

входящий

DO Управление клапаном 1

Клапан 1 закрыт
Клапан 1 открыт

Клапан 2 закрыт
Клапан 2 открыт
Клапан ... закрыт

Клапан ... открыт
Клапан ... закрыт
Клапан ... открыт
Клапан 15 закрыт
Клапан 15 открыт

Шлейф Modbus
выходящий

DI Автоматика включена

DI
DI
DI

DI
DI
DI
DI
DI
DI

DI
Клапан 16 закрыт
Клапан 16 открыт

DI
DI

DO

DO

Упр-ие лампой "Автоматика включена"DO
Упр-ие лампой "Авария клапанов"

DI Авария кабельной линии связи с клапаном 1

Шкаф управления клапанами
противодымной защиты

Управление клапаном 16

Управление клапаном 2

DO

DO Управление клапаном ...

DO Управление клапаном 15

DI Работа вентилятора

DI Авария кабельной линии связи с двигателем

DI Авария кабельной линии связи с клапаном ...

DI Авария кабельной линии связи с клапаном 16

3 Com

5

PE

4

XB
Data-
Data+

6 Com


